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1．良乡校区 2号交换站维修与保养。 

2 号交换站也叫锅炉房交换站，在北校区与锅炉房相连通。主要

功能分为两个部分，一是为锅炉和系统提供水源、以及水质处理，二是

为北校区教学区、静园宿舍、行政楼与学生服务楼供暖。因为 2号交换

站是一次水的水源地，所以显得尤为重要。今年在后勤集团的大力支持

下，近期对 2号交换站大部分设备及耗材进行了处理： 

（1）软化水设备进行全面更新  

（2）更换除氧设备控制器以及维修相关的管路 

（3）更换 2台供暖电动阀 

（4）更换一次补水泵前后阀门 DN50（共计 6台）及 3台单流阀 

（5）今年停暖后因一次管道经常漏水，对一次水进行多次加药（阻

垢剂），多达 100 余袋；加盐 7吨之余 

（6）更换一次水阀门 DN100 或 DN125，共计 6 台 

（7）更新改造一次水 4台循环泵线路电缆 

（8）更换新型节能泵 8台  

（9）拟计划对 2号站 4组交换器（换热片）进行清洗，其他交换

站换热器清洗也在此次计划之中 
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（10）更新维修保养其它小部件多处，如更换储水箱泄水阀和浮

球阀、压力表、温度计、过滤器、旋塞、弯管；检修保养配电箱、补水

泵、各处阀门与仪表、管道、强弱电路；交换站规章制度的完善更新等。 

  

软化水处理设备更新                      除氧设备改造     

  

更换一次水电动阀             更换一次补水泵阀门及单流阀

    

 软化水盐罐加盐                       一次水系统加阻垢剂 
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更换一次水阀门         一次水循环泵电缆改造        更换节能泵 

   

  交换器换热片结垢       更换压力表、弯管、截门      更换泄水阀门 

2．生态楼供暖交换站设备维修与保养 

生态楼供暖交换站属于无人值守交换站，目前没有远传设备，无

法远程监控。这给生态楼管理供暖设备的人员来说提高了更高的要求。

暑假期间我们对生态楼供暖交换站进行了全面的维修保养，包括储水箱

浮球阀及泄水阀更新；电接点压力表更新；更换 DN125 阀门 1台；循环

泵的拆卸维修保养；对安装不合理的 2台除污器进行了整改；配电设备

除尘与检修；交换站制度的规范与张贴等等工作。为保障良好的供暖运

行做好了充分的准备。 
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拆卸、维修循环泵                    加装蓄水箱泄水阀 

 

蓄水箱浮球阀门损坏                    更换蓄水箱浮球阀       

   
更换 DN125 阀门             整改除污器             整改除污器 

3．动力中心供暖供热交换站设备维修与保养 

动力中心交换站是良乡校区供暖供热交换站占地面积最大的交

换站，分为二层、第一层为供暖交换站，地下一层为供热交换站。
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目前主要负责丹枫园 4 栋楼的供暖供热和留学生公寓的供暖。此次

巡查检修主要是对腐蚀设备的刷漆、加油保养；更换误差较大的仪

器仪表；对供电设备的除尘、检修；对自来水漏水管道临时处理；

环境卫生的整理；以及安全隐患的排查等等；  

  

阀门刷漆、加油保养                    更换电接点压力表 

   
自来水管道刷漆保养                 自来水管道漏水临时处理 

 

 

 

 

 

报：北京理工大学良乡校区管理处 

送：北京理工大学后勤集团良乡校区供暖（供热）服务部             
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